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Informationsblatt TRA

Ubersicht Tagesprogramm

Schaltzeiten

Swistra Beschreibun Schaltzeiten
9 Stunden Einschaltzeit

Signale

Ein  Aus 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 M 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

L10 Boiler 1 4

L10.16 Boiler 1 (Option Landwirtschaft) 4—
Ln Boiler 2 6—
L12 Boiler 3 8—
L13 Boiler 4 n

L14 Warmepumpen 1 (alt) 2
L1415 Warmepumpen 1 (Notansteuerung) T n
L15 Warmepumpen 2 T 6
L16 Warmepumpen 3 (alt) - 6
L17 Warmeanwendungen - n
L18 Kuhlanwendungen 1 (alt) - 1
L19 Kuhlanwendungen 2 (alt) o 1
L21 e-Mobility n

L29 Spitzensperrung 2
L2916 Spitzensperrung (Notansteuerung) o max. 2
LO1 Tarifumschaltung o
LO2 Ruckstellung Leistungszahler T
LO3 Synchronisation Uhrwerke -
LO4 Netztrennung o

L30.01 OB ganznacht
L30.04 OB halbnacht

L30.05 OB halbnacht mit Wiedereinschaltung 1
L30.06 OB halbnacht mit Wiedereinschaltung 2
L30.07 OB halbnacht mit Wiedereinschaltung 3

L31.02 OB ganznacht, Reduzierschaltung

OB ganznacht, Reduzierschaltung

L31.09 mit Wiedereinschaltung

L32 Individuelle Signale

Hellgraue Signale nicht aktiv
Schaltzeiten Photozelle
Variable Schaltzeiten wahrend Zeitfenster
Fixe Schaltzeiten
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